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                                  Жалоба

С ТОО «I  P » было заключено:
Договор субподряда №28/10/23 от 28 сентября 2023 года для выполнения электромонтажных работ на объекте «многоэтажный жилой дом (позиция 87) расположенной по ул. Илияса Есенберлина 68».   
Договор подряда №П 51 от 22 сентября 2023 года для выполнения работы по монтажу системы пожарной сигнализации, пуско-наладочные работы на сумму 1 089 480 тенге., расположенной по адресу: расположенной по адресу Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск пр. Каныша Сатпаева, 55/9.
Таким образом со стороны ТОО «C  kz» было проведено обследование объектов, где был составлен Акт обследования объекта по указанному договору в результате было установлено несоответствие оборудование с утвержденной сметой.
Кроме того, в соответствии Договора Субподрядчик гарантирует высокое качество производимых работ, соответствующее действующей нормативно-технической документации, ГОСТ СНиП и ТУ. Гарантийный период выполненных Субподрядчиком работ устанавливается продолжительностью 60 месяцев от даты подписания Акта рабочей комиссии на законченные работы. 
На основании изложенного от конечных потребителей расположенной по ул. Илияса Есенберлина 68, и пр. Каныша Сатпаева, 55/9,  поступают жалобы о не исправности.  
И описывают на объекте жилом доме расположенной по адресу ул. Илияса Есенберлина 68, и пр. Каныша Сатпаева, 55/9, оборудование Автоматическая пожарная сигнализация, Центральная управляющая панель, Приборы располагающиеся на каждом этаже. Вся система АПС, Система видеонаблюдения имеют критические неполадки и о необходимости обнаружения причин сбоя и его устранения. 
Неоднократные уведомления об устранении неисправностей в адрес подрядчика не дало результатов.
По выше указанным обстоятельством от ТОО «I  P »  в наш адрес  по сей день не поступало письмо либо информация об устранении дефектов, таким образом считаем ТОО «I  P »  небыли исполнены обязательства В соответствии п. 8 Договора Субподрядчик гарантирует высокое качество производимых работ, советующее действующей нормативно-технической документации, ГОСТ СНиП и ТУ. 
Согласно п. 8.2 гарантийный период выполненных Субподрядчиком работ устанавливается продолжительностью 60 месяцев от даты подписания Акта рабочей комиссий на законченные работы. 
 Полагаем, что в случае пожара в многоэтажный дом не готов оповестить жителей надлежащим образом заблаговременно.
На основании изложенного, 

Прошу Вас:
· Провести комплексную проверку на предмет оповещения системы противопожарной безопасности.

С уважением,
Представитель по доверенности Адвокат:                                   Саржанов Г.Т.


